Eksjo OVK och Besiktningsutlatande funktions- ' Besiktningsdatum

i i 11+
Energikontroll  kontroll av ventilationsssystem AT %
[ - 5
57537 Eksjo ‘ V| .
Telefon:  070-32025 22 Gotind |
Mail: | Ej godkiind ;
Org nr:
Fastighetsbeteckning
Byttan 1
Popularnamn Verksamhet
Brf Lyckeberg 10 Igh
Adress Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) Systembeteckning
Gyesjogatan 2-20 FTX La 1-10
Byggar Ombyggnadsar Tidigare besiktning Nasta besiktning
1988 2017-03-14 2023-03-14
Fastighetsdgare Adress Telefon
Brf Lyckeberg Gyesjogatan 10 57596 Eksjo 0730747111
1=Papekande 2=Bor &tgardas 3=Skall 4tgirdas BedOp:
Anmérkning ning

Byt filter 2ggr/ar

Rengor filter i skapaggregat 4 ggr/ar

Rengdr franluftsdon i kbk och badrum 1ggr/ar

Rengdr varmedtervinning i vent.aggregat tvatt 1 ggr/ar

Dagens vaderlek
+8 grC molnigt lugnt

Matinstrument
Swema 3000 + stos

Kalibrerat datum

2021-02-06

Allmént omddme, kommentarer

Besiktningsman Behérighetsnummer
Gunnar Alm 1053-CFF-1272

Besiktningsma erskrift 2




Eksjé OVK och Besiktningsutlatande funktions-
Energikontroll kontroll av ventilationsssystem

57537  Eksjé F
Telefon:  070-32025 22 Godkénd

Mail: 5 L Ej godkind
Orgnr: ‘

Besiktningsdatum
2021-11-02

Fastighetsbeteckning

Karet 1

Populdarnamn Verksamhet

Brf Lyckeberg 9 Igh

Adress Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) Systembeteckning
Gyesjogatan 5-21 FTX La 1-9

Byggar Ombyggnadsar Tidigare besiktning Néasta besiktning

1988 2017-03-14 2023-03-14
Fastighetsdgare Adress Telefon
Brf Lyckeberg Gyesjogatan 10 57596 Eksjo 0730747111
1=Papekande 2=Bor atgdrdas 3=Skall tgérdas Bfedém-

Anmérkning ning

Rengor franluftsdon kok och bad 1 gg/ar

Rengdr varmeadtervinning i aggregat tvattstuga 1
gg/ar-spola.

Byt filter i aggregat tvattstuga 2 gg/ar

Dammsug filter i skapaggregat 4 gg/ar.

( samtliga lagenheter rengjorda efter besiktning 2017)

Dagens vaderlek
+ 8 grC molnigt lugnt

Matinstrument
Swema 3000 + stos

Kalibrerat datum

2021-02-06

Allmant omdéme, kommentarer

Man ska rengdr ndamnda atgarder , for att halla bra inomhusklimat.

Fanlufts kanal med don blir [att smutsig av damm. Det ska vara lite undertryck i huset for att f& ut bl.a fukt.

Besiktningsman Behdrighetsnummer
Gunnar Alm 1053-CFF-1272




Eksjo OVK och
Energikontroll

575 80 EKSIO
Telefon: 0381-363 00

MATPROTOKOLL
VENTILATION

Flode [m] m3/h

Fastighet Karet 1

Byggnad
Datum 2021-11-02
Populdrnamn Brf Lyckeberg

Mail: I/s
Org nr: 556407-0521
T/F  Rum Flode Borvarde Anmadrkning
F Lgh 15 bad 14 15
F |Lgh 15 kék 9 10
T |Lgh 15 vardr 15 15
T |Lgh 15 sov 10 10
F  |Lgh 13 bad 15 15 Pax flakt? Aggregat avstangt
F [Lgh 13 kok 10 10
T |Lgh 13 vardr 15 15
T Lgh 13 sov 10 10
F |Lgh 5 bad 15 15
F Lgh 5 kok 10 10
i3 Lgh 5 vardr 15 15
F lgh 5 wc 10 10
F Lgh 2 bad 10 10 fonster
F[lgh 2 kék 10 10
F  |Lgh 2 wc 10 10
T |lgh 2 vardr 15 15
F |Lgh 12 bad 10 10 fonster
F Lgh 12 wc 10 10
T |Lgh 12 vardr 15 15
T |Lgh 12 sov 10 10
F Lgh 12 kok 10 10
F Lgh 16 bad 9 10 fonster
F [Lgh 16 kok 9 10
F|Lgh 16 wc 9 10
T |Lgh 16 vardr 15 15
T |Lgh 16 sov 10 10 fel tilluftsdon

T = Tilluft, F = Franluft

Instrument

¥ Varmtradsanemometer SWEMA 3000 + stos




