Peters
Mark & Byggservice

Telefon: 070-559 29 83

Org.nr: 700330-2416

Besiktningsutlatande funktions- Besiktningsdatum
kontroll av ventilationsssystem 2023-02-16

v Godkéind
L Ej godkiind

Fastighetsbeteckning
Byttan 1

Populdrnamn
BRF Lyckeberg

Verksambhet
Lgh

Adress
Gysjogatan 2-20

Ventilationstyp (S,F,FT,FTX) Systembeteckning

FTX La1-18

Byggar Ombyggnadsar Tidigare besiktning Ndsta besiktning

1988

2017-03-14 2026-02-16

Fastighetsédgare
BRF Lyckeberg

Adress

Gysjogatan 15 57596 Eksj6

Telefon
0381-611432

1=P3pekande 2-Bér Atgirdas 3=Skall stgirdas Bedom-

Anmérkning

Dagens véderlek
+1 grad mulet latt vind

Matinstrument
Swema Flow 236

Kalibrerat datum

2022-10-21

Allmdnt omdéme, kommentarer

Besiktningsman Behérighetsnummer
Peter Lundgren C002094

Besiktningsmannens underskrift

sk

2




Peters
Mark & Byggservice

Telefon: 070-559 29 83

Org.nr: 700330-2416

MATPROTOKOLL
VENTILATION

Flode L] m3/h

Fastighet Byttan 1
Byggnad Gysjogatan 2-20
Datum 2023-02-16
Populdrnamn BRF Lyckeberg

Vs
T/F__Rum Fiode Bérvarde Anmarkning
F |Gysjégatan 8 Bad bv 12 10
F |8Badodv 11 15
F |8 kék 10 10
F |8 tvatt 14 10
F |Gysjogatan 10 bad bv 8 10
F |10 bad 6v 8 15
F |10 kok 9 10
F |10 tvadtt 9 10
F |Gysjogatan 6 bad bv 10 10
F 6 bad ov 10 15
F 6 tvatt 12 10
F |6 kok 10 10
F |Gysjogatan 2 bad bv 8 10
F |2 bad dv 8 15
F |2 tvatt 13 10
F |2 koék 7 10
F |Gysjogatan 5 bad 18 15
F 5 kok 9 10
F |Gysjogatan 7 bad 13 15
F |7 tvatt 14 10
F |7 kok 13 10
T |7vard 14 15
T |7 sov 12 10
F |Gysjogatan 9 bad 7 15 laga fléden
F |9 kok 9 10
T |[9vard 9 15
T |9sov 12 10
F  |Gysjogatan 11 kdk 12 10
F |11 bad 16 15
F 11 tvatt 10 10
i 11 vard 17 15
T |11sov 8 10
F |Gysjogatan 13 bad 21 15
F |13 tvatt 10 10
F 13 kok 10 10
T (13 vard 11 15
T

= Tilluft, F = Franluft

Instrument
Varmtradsanemometer SWEMA 3000 + stos




MATPROTOKOLL
VENTILATION

Fisde [ m3/h

Fastighet Byttan 1
Byggnad Gysjogatan 2-20
Datum 2023-02-16
Populdrnamn BRF Lyckeberg

vl ifs
T/F Rum Fiéde Borvérde Anmarkning
F |Gysjogatan 15 kdk 12 10
F 15 bad 10 15
F |15 tvdtt 13 10
T [15sov 11 10
T {15vard 16 15
T |15sov 11 10

T = Tilluft, F = Franluft

Instrument

Varmtrddsanemometer SWEMA 3000 + stos




INTYG - OVK

Intyg dver genomford funktionskontroll av
ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Fastighetsbeteckning: Byttan 1
Adress: Gysjégatan 2-20
Byggnad/Ligenhet: L&genheter
Systembeteckning: La1-18
Betjdnar: Lagenheter

Kontrollen utford: 2023-02-16
Resultatet av kontrollen: Godkand
Besiktningsman: Peter Lundgren
Behorighet: Riksbehérighet C002094
Foretag: Peters Mark o Byggservice
Adress:

Ort: 575 91 Eksjo

Tel: 070-5592983

Protokoll finns hos byggnadsigare och byggnadsndmnd

Nista funktionskontroll utf6rs senast:

2026-02-16 2L 7
e

Underskrift

F ch S Medlem i FunkiS nr; 5617
un I Enligt férordning skall

F i Sverig; byggnadens agare ansid intyget
Hemsida www.funkis.se  p& vil synlig plats i byggnaden.




